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LUCRARI DE REPARATII CURENTE INSTALATII ELECTRICE
INTERIOARE FACULTATEA LE.E.LA.

I. DATE GENERALE

I.1.Denumirea lucririi: Lucrari de reparatii curente instalatii electrice
interioare Facultatea LE.E.LA.

I.2. Amplasament: B-dul Prof. Dimitrie Mangeron nr.21-23

I.3. Beneficiarul: Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi” din Iasi

I1. Situatia existenta
Lucrdrile de reparatii instalatii electrice interioare din cadrul facultatii I.E.E.I.A. se refera
atat la imobilul ETH cat si la imobilul EN.
Imobilele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt dotate cu urméatoarele instalatii
electrice interioare:
- Instalatii electrice de iluminat;
- Instalatii electrice de iluminat de siguranta(marcare evacuare si hidranti);
- Instalatii electrice de prize si fort3;

Alimentarea cu energie electrica a imobilelor este realizatd din Sistemul Energetic National
(SEN) existent in zona amplasamentului, de la postul de transformare (P.T) existent prin
intermediul unui bransament trifazat.

Distributia energiei electrice in interiorul imobilului de EN se face de la tabloul electric
general(TE-G) amplasat la parter in camera P-17"Laborator”. De la tabloul electric general energia
electrica este distribuita prin intermediul tablourilor electrice de nivel astfel:

- Tablourile electrice TEP-A si TEP-B pentru parter;

- Tablourile electrice TE-E1.A si TE-E1.B pentru etaj 1;
- Tablourile electrice TE-E2.A si TE-E2.B pentru etaj 2;
- Tabloul electric TE-E3.B pentru etaj 3;

Din tablourile electrice de pe fiecare nivel se alimenteaza circuitele de iluminat normal,
circuitele de prize, precum si circuitele de fortd aferente utilajelor si echipamentelor.

in urma interventiilor de desfacere plansee In vederea consolidarii stalpilor centrali din corp
A, ca urmare a realizarii lucrdrilor de “Consolidare si reabilitare termica imobil EN” si a inspectarii
traseelor electrice Ingropate s-a constatat faptul cd aceste trasee sunt intr-o stare de degradare
avansata, protectia cablurilor este compromisa iar pe alocuri lipseste in totalitate, degradare
sustinuta si de perioada indelungata de exploatare de la constructia imobilului.

De asemenea s-a constatat ca tablourile electrice nu mai corespund normativului
[7/2011 (au sigurantele si carcasele sparte, nu au legdturile realizate conform normelor)
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punand astfel in pericol siguranta imobilelor, a bunurilor si a factorului uman care isi
desfasoara activitatea in cadrul acestor imobile.

Distributia energiei electrice in interiorul imobilului de ETH se face de la tabloul electric
general(TE-G) amplasat la parter in camera P-17"Laborator”. De la tabloul electric general energia
electrica este distribuita prin intermediul tablourilor electrice de nivel astfel:

- Tablourile electrice TEP-A si TEP-B pentru parter;

- Tablourile electrice TE-E1.A si TE-E1.B pentru etaj 1;
- Tablourile electrice TE-E2.A si TE-E2.B pentru etaj 2;
- Tabloul electric TE-E3.B pentru etaj 3;

Din tablourile electrice de pe fiecare nivel se alimenteaza circuitele de iluminat normal,
circuitele de prize, precum si circuitele de forta aferente utilajelor si echipamentelor.

Si in acest caz s-a constatat ca s-a constatat ca tablourile electrice nu mai corespund
normativului I7/2011 (au sigurantele si carcasele sparte, nu au legaturile realizate conform
normelor) punand astfel in pericol siguranta imobilelor, a bunurilor si a factorului uman care
isi desfasoara activitatea in cadrul acestor imobile.

Anexam poze cu situatia existenta.

III. Obiectul contractului_de achizitie: Lucrari de reparatii instalatii electrice Facultatea
LE.E.LLA, ce vor contine:

a) Servicii de proiectare, verificare de verificator autorizat conform Legii10/1995 actualizatd,
asistentd tehnica din partea proiectantului pe perioada lucrdrilor pentru instalatiile electrice
ce se doresc reparate din cadrul imobilului de EN

b) Executia lucrarilor conform proiectelor elaborate, verificate si aprobate de catre beneficiar
pentru imobil EN

c) Servicii de proiectare, verificare de verificator autorizat, asistentd tehnica din partea
proiectantului pe perioada lucrdrilor pentru instalatiile electrice ce se doresc reparate din
cadrul imobilului de ETH

d) Executia lucrdrilor conform proiectelor elaborate, verificate si aprobate de catre beneficiar
pentru imobil ETH

IV, Serviciile de proiectare vor avea ca subiect principal:

-pentru imobilul de EN:
-relevee trasee circuite alimentare tablou electric general si tablouri secundare de nivel
-relevee tablouri electrice existente si identificarea aparatajului din tablouri
-breviare de calcul pe fiecare tablou electric cuprinzand alegerea sectiunii conductoarelor,
alegerea aparatajului de protectie

-intocmire scheme monofilare tablou electric general si tablouri electrice secundare de
nivel cuprinzand aparataj de protectie si comanda

-pentru imobilul de ETH:
-relevee trasee circuite alimentare tablou electric general si tablouri secundare de nivel
-relevee tablouri electrice existente si identificarea aparatajului din tablouri
-breviare de calcul pe fiecare tablou electric cuprinzand alegearea sectiunii conductoarelor,
alegerea aparatajului de protectie

-intocmire scheme monofilare tablou electric general si tablouri electrice secundare de
nivel cuprinzand aparataj de protectie si comanda
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Cerinte minime pentru proiectant, verificator, executant, antreprenor:

e - Autorizatie ANRE-tip IIA pentru proiectare instalatii electrice exterioare/ interioare
pentru incinte/ constructii civile si industriale, brangsamente aeriene si subterane, la
tensiunea nominald de 0,4 Kv pentru personalul care va elabora proiectul

e Atestat ANRE-tip B pentru proiectare si executie instalatii electrice exterioare/ interioare
pentru incinte/ constructii civile si industriale, brangamente aeriene si subterane, la
tensiunea nominala de 0,4 Kv, pentru firma ofertanta

e verificator autorizat conform Legiil0/1995 actualizata
Proi ntul v 1 la am n ntr ilir lutiei proi
i itati i va incheia ini

Proiectul se va supune verificarii de cétre verificator autorizat. Costurile de verificare a
proiectului sunt incluse in oferta de pret.

Proiectantul va asigura asistenta tehnicd pentru proiectul elaborate. Costurile cu asistenta
tehnica sunt incluse in oferta de pret.

Se va respecta legislatia in domeniul situatiilor de urgenta, atat in faza de proiectare, cat
si In faza de executie, cu respectarea legislatiei specifice.

Se va respecta legislatia specifica din domeniul S.S.M., se va elabora planul de Securitate
si sanatate in conformitate cu HG nr.300/2006 cu completérile si modificarile ulterioare, care va
face parte din documentatia proiectului.

V. CATEGORII DE LUCRARI care sunt preconizate si se execute la instalatiile electrice din
cadrul imobilelor de EN si ETH:
- Inlocuit conductor sau cabluri (ingropate sau amprentate)
- Interventii pentru reparatii la instalatiile electrice, la cabluri subterane
- Completari si inlocuiri la tablouri electrice a unor elemente de siguranta;
disjunctoare, intrerupétoare, separatoare de sarcind, inclusiv echipamente de
protectie in caz de urgentd sau incendiu (delestéri, opriri)
- Executarea conexiunilor electrice a circuitelor de iluminat si forta

LISTA ANEXA AFERENTA INSTALATII ELECTRICE

Cantit.
CNIg‘ DENUMIRE SERVICIU PROIECTARE, VERIFICARE, | UM
) LUCRARE REPARATII Facultatea IEEIA
Corp A +B—imobil EN - Reparatii instalatii electrice
L. Relevee, Proiectare, asistenta tehnica reparatii instalatii electrice Buc. 1
imobil EN, corp A+B
2. Verificare proiectare imobil EN, corp A+B Buc. 1
Corp A —imobil EN - Reparatii instalatii electrice
3. Tnlocuire tablou General TG-AP (Cofret, soclu, USOL cu bobina de Buc. 1

delestare (1), transformatoare de current (3), unitate masura
current, tensiune, consum (1), lampi prezenta tensiune(3),
descarcator supratensiune (1), siguranta 3P+N (1), intrerupator
automat 1P+N (16), sigurantd automata 1P+N (1), siguranta
automata cu protectie diferentialan 1P+N 30mA(2), siguranta
automata cu protectie diferentiala 4P 100mA(2), siguranta
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automata cu protectie diferentiald 4P (2), siguranta automata
3P+N(5), ceas programator/digital zilnic (1), contactor iluminat
exterior (1), Sigurante fuzibile MPR (3), sigurantd 3 P (1), buton
oprire de urgenta (1), releu curent diferential (1), separator cu
fuzibil 1P+N (2), cutie tablou electric 1200x1200 (1), accesorii (1),
manopera montare tablou, imbinari cabluri (1),
verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Tnlocuire tablou TF-E1A (siguranta automata cu protectie
diferentiald 4P (1), lampi prezenta tensiune(3), siguranta EFD (1),
sigurantd automata 3P+N (5), siguranta 3P+N (1), accesorii
(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera ( demontari si montari
aparate de comanda si protectie din tabloul existent, imbindri
cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

Inlocuire tablou TE-E1A (sigurantd automata cu protectie
diferentiald 4P (1), ldmpi prezenta tensiune(3), siguranta EFD (1),
siguranta automata 3P+N (1), sigurantd 3P+N (1), intrerupator
automat 1P+N (14), sigurantd automata cu protectie diferentiala
1P+N (2), sigurantd automata 1P+N (2), siguranta automata 3P+N
(5), siguranta automata 1P+N (1), accesorii (contrapanou, bare,
etc.)(1), manopera ( demontari si montari aparate de comanda si
protectie din tabloul existent, imbinari cabluri) (1),
verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

inlocuire tablou TE-E2A (sigurantd automata cu protectie
diferentiald 4P (1), lampi prezenta tensiune(3), siguranta EFD (1),
siguranta 3P+N (2), sigurantd 3P+N (1), intrerupator automat 1P+N
(13), sigurantd automata cu protectie diferentiald 1P+N (2),
sigurantad automata 3P+N (4), siguranta automata 1P+N (1),
accesorii (contrapanou, bare, etc.)(1), manopera ( demontari si
montari aparate de comanda si protectie din tabloul existent,
imbindri cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

nlocuire tablou TE-E3A (sigurantd automatd cu protectie
diferentiald 4P (1), lampi prezenta tensiune(3), siguranta EFD (1),
siguranta automata 1P+N (2), siguranta 3P+N (3), intrerupator
automat 1P+N (11), sigurantd automata cu protectie diferentiala
1P+N (2), sigurantd automata 3P+N (4), sigurantd automata 1P+N
(1), accesorii (contrapanou, bare, etc.)(1), manopera ( demontari si
montdri aparate de comanda si protectie din tabloul existent,
imbindri cabluri) (1), verificdri/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

Reparatie pe traseele de cabluri forta alimentare tablouri etaj 1 si
etaj 2 (cablu 1x95 (80 ml), cablu 1x50 (27 ml), cablu 1x70 (36 ml),
cablu 1x35 (12 ml), jgheaburi metalice albe cu capac si accesorii (25
ml)/ sédpéaturd/ tubulaturi/umpluturd)

Buc.

Aparate AC (2 x Ansamblu) camera IT, traseu tevi frigorifice 30 - 40
ml, acesorii, material marunt, etc., montaj traseu si AC-uri

Buc.

Corp B - imobil EN - Reparatii instalatii electrice

10.

inlocuire tablou TE-PB (sigurantd automata cu protectie diferentiald
4P (1), lampi prezenta tensiune(3), sigurantd EFD (1), sigurantd
automata 3P+N (1), sigurantd 3P+N (1), intrerupator automat 1P+N

buc
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(14), sigurantd automata cu protectie diferentiald 1P+N (2),
siguranta automata 1P+N (2), siguranta automata 3P+N (5),
sigurantad automata 1P+N (1), accesorii (contrapanou, bare, etc.)(1),
manopera ( demontdri si montdri aparate de comanda si protectie
din tabloul existent, imbinari cabluri) (1),
verificdri/probe/incercari(1), reparatii locale)

11.

Tnlocuire tablou TE-E1B (sigurantd automatd cu protectie
diferentiald 4P (1), lampi prezenta tensiune(3), siguranta EFD (1),
siguranta automata 3P+N (1), siguranta 3P+N (1), intrerupator
automat 1P+N (14), sigurantd automata cu protectie diferentiald
1P+N (2), sigurantd automata 1P+N (2), sigurantd automata 3P+N
(5), siguranta automata 1P+N (1), accesorii (contrapanou, bare,
etc.)(1), manopera ( demontari si montari aparate de comanda si
protectie din tabloul existent, imbinari cabluri) (1),
verificari/probe/incercéri(1), reparatii locale)

buc

12.

Tnlocuire tablou TE-E2B (siguranta automatd cu protectie
diferentiald 4P (1), lampi prezenta tensiune(3), siguranta EFD (1),
siguranta automata 3P+N (2), siguranta 3P+N (1), intrerupator
automat 1P+N (13), sigurantd automata cu protectie diferentiala
1P+N (2), siguranta automata 3P+N (4), siguranta automata 1P+N
(1), accesorii (contrapanou, bare, etc.)(1), manopera ( demontari si
montari aparate de comanda si protectie din tabloul existent,
imbindri cabluri) (1), verificari/probe/incercéri(1), reparatii locale)

buc

Imobil ETH - Reparatii instalatii electrice

13.

Relevee, Proiectare, asistenta tehnica reparatii instalatii electrice
imobil ETH

Buc.

14.

Verificare proiectare imobil ETH

Buc.

15.

Tnlocuire tablou TE-G (USOL 250A cu bobin de delestare(5),
diferential(5), transformatoare de current(3), lampi prezent3
tensiune(3), descdrcdtor supratensiune 4P/20kA(1), siguranta
3P+N(8), sigurantd automata cu protectie diferentiala(8), siguranta
1P+N(3), cutie tablou electric 1200x1200(1), unitate m&sura curent,
tensiune, consum UMG 96L(1), accesorii(1), manopera ( demontari
si montdri aparate de comanda si protectie din tabloul existent,
imbinari cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

16.

Tnlocuire tablou TE-P (separator fizibil(2), Idmpi (3), intrerupator
automat 3P/N(5), intrerupator automat 1P/N(11),intrerupator
diferential 1P/N(1),intrerupator diferensial
3P/N(2),distribuitor(1),accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1),
manopera ( demontari si montari aparate de comanda si protectie
din tabloul existent, imbinari cabluri) (1),
verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

17.

Tnlocuire tablou TE-E1 (separator fizibil(2), lampi(3), intrerupator
automat 3P/N (5), intrerupator automat 1P/N (10), intrerupétor
diferential(1), distribuitor(1), accesorii(contrapanou, bare, etc..)(1),
manopera ( demontari si montari aparate de comanda si protectie

Buc.
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din tabloul existent, imbinari cabluri) (1),
verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

18.

nlocuire tablou TE-E2 (separator fizibil(3), lampi(3), intrerupétor
automat 3P/N (6), intrerupator automat 1P/N(11), intrerupator
diferential 3P/N (2), distribuitor(1), accesorii(contrapanou, bare,
etc.)(1), manopera ( demontari si montari aparate de comanda si
protectie din tabloul existent, imbinari cabluri) (1),
verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

19.

Tnlocuire tablou TE-E3 (separator fizibil(3),1dmpi(3), intrerupétor
automat 3P/N (6), intrerupator automat 1P/N(11), intrerupator
diferential 3P/N (2), distribuitor (1), accesorii(contrapanou, bare,
etc.)(1), manopera ( demontari si montari aparate de comanda si
protectie din tabloul existent, imbinari cabluri) (1),
verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

20.

inlocuire tablou TE-E4 (separator fizibil (3), Idmpi(3), intrerupdtor
automat 3P/N (5), intrerupator automat 1P/N (11), intrerupdtor
diferential 3P/N (2), distribuitor (1), accesorii(contrapanou, bare,
etc.)(1), manopera ( demontadri si montari aparate de comanda si
protectie din tabloul existent, imbinari cabluri) (1),
verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

21.

Tnlocuire tablou TE-E5 (separator fizibil(3), ldmpi (3), intrerupator
automat 3P/N (5),intrerupator automat 1P/N (10), intrerupator
diferential 3P/N (2), distribuitor(1), accesorii(contrapanou, bare,
etc.)(1), manopera ( demontari si montari aparate de comanda si
protectie din tabloul existent, imbinari cabluri) (1),
verificdri/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

22,

Inlocuire tablou TE-AMF1 (separator fizibil(2), lampi(3),
intrerupator automat 3P/N(1), intrerupdtor automat 1P/N(9),
transformator (1), distribuitor(1), contactor forta (2), contactor (IL
PANICA)(1), accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera (
demontadri si montadri aparate de comanda si protectie din tabloul
existent, imbinari cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii
locale)

Buc.

23.

Inlocuire tablou TE-AMF2(separator fizibil(2), ldmpi(3),intrerupétor
automat 3P/N(2), intrerupator automat 1P/N (12), transformator
(1), distribuitor (1), contactor forta (1), contactor (IL PANICA)(1),
accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera ( demontari si
montdri aparate de comanda si protectie din tabloul existent,
imbindri cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

24.

inlocuire tablou TE-LAB0OO2(separator fizibil(2), Idmpi (3),
intrerupator automat 3P/N(4),intrerupdtor automat 1P/N(5),
transformator(1), distribuitor(1), contactor forta(1), contactor (IL
PANICA)(1), accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera (
demontari si montari aparate de comanda si protectie din tabloul
existent, imbindri cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii
locale)

Buc.

25.

inlocuire tablou TE-LABOO3(separator fizibil(3), ldmpi(3),
intrerupdtor automat 3P/N(8), intrerupator automat 1P/N(5),
transformator (1), distribuitor(1), contactor fortd(1), contactor (IL

Buc.
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PANICA)(1), accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera (
demontari si montari aparate de comanda si protectie din tabloul
existent, imbinari cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii
locale)

26.

Tnlocuire tablou TE-LABOO4(separator fizibil(2), ldmpi(3),
intrerupdtor automat 3P/N(8), intrerupator automat 1P/N(5),
transformator(1), distribuitor (1), contactor forta(1), contactor (IL
PANICA)(1), accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera (
demontari si montari aparate de comanda si protectie din tabloul
existent, imbinari cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii
locale)

Buc.

27.

Tnlocuire tablou TE-LAB101(separator fizibil(2),
lampi(3),intrerupator automat 3P/N(6), intrerupator automat
1P/N(4), transformator(1), distribuitor(1), contactor forta(1),
accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera ( demontari si
montari aparate de comanda si protectie din tabloul existent,
imbinari cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

28.

nlocuire tablou TE-LAB102(separator fizibil(2), 1dmpi(3),
intrerupator automat 3P/N(7), intrerupdtor automat 1P/N (4),
transformator (1), distribuitor(1), contactor forta(1),
accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera ( demontari si
montadri aparate de comanda si protectie din tabloul existent,
imbindri cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

29.

Tnlocuire tablou TE-LAB203(separator fizibil(2),Idmpi(3),
intrerupdtor automat 3P/N(5), intrerupator automat 1P/N(4),
transformator(1), distribuitor(1), contactor forta(1),
accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera ( demontari si
montari aparate de comanda si protectie din tabloul existent,
imbindri cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

30.

Tnlocuire tablou TE-LAB204(separator fizibil(2), 1dmpi(3),
intrerupator automat 3P/N(7),intrerupator automat 1P/N(4),
transformator(1), distribuitor(1), contactor forta(1),
accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera ( demontari si
montari aparate de comanda si protectie din tabloul existent,
imbinari cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

31.

Tnlocuire tablou TE-LAB302(separator fizibil(2), lampi(3),
intrerupdtor automat 3P/N(6),intrerupator automat 1P/N(4),
transformator (1), distribuitor(1), contactor fortad(1),
accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera ( demontari si
montari aparate de comanda si protectie din tabloul existent,
imbinari cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

32.

Tnlocuire tablou TE-LAB303 (separator fizibil(2), Idmpi(3),
intrerupator automat 3P/N (6), intrerupator automat 1P/N(4),
transformator(1), distribuitor(1), contactor forta(1),
accesorii(contrapanou, bare, etc.)(1), manopera ( demontari si
montdri aparate de comanda si protectie din tabloul existent,
Tmbindri cabluri) (1), verificari/probe/incercari(1), reparatii locale)

Buc.

33.

Tnlocuire tablou TE-LAB405(separator fizibil(2), Idmpi(3),
intrerupdtor automat 3P/N(9),intrerupator automat 1P/N(1),

Buc.







